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1. ISTRUZIONI GENERALI PER L’ INSTALLAZIONE ITALIANO

Assicurarsi che la linea sia protetta, secondo le normative, in funzione dell'applicazione. Accertarsi
chela potenza e la corrente di targa del motore rispecchino i limiti di impiego del quadro.

Installare il quadro in ambienti adatti al suo grado di protezione IP65. Per il fissaggio dell'involucro,
utilizzare le staffe per i box 03-04 e le apposite predisposizioni per i restanti box. Nell'effettuare il
fissaggio dell'involucro fare molta attenzione a non toccare o danneggiare i vari componenti.
Eliminare qualsiasi tipo di impurita metallica e/o plastica che dovesse casualmente cadere all'interno
dell'involucro (viti, rondelle, polvere...). Effettuare i collegamenti elettrici rispettando gli schemi di
collegamento.

Nel fissare i cavi sulle morsettiere, adoperare attrezzi di giuste misure e dimensioni evitando di
danneggiare i morsetti metallici e le relative sedi. Prima di qualsiasi operazione da effettuare
all'interno, escludere I'alimentazione generale.

Le operazioni di regolazione all'interno del quadro devono essere svolte da personale qualificato. In
caso diintervento delle protezioni verificarne la causa prima del ripristino.

In caso di necessita sostituire i vari componenti solo con altri aventi le stesse caratteristiche e portate
di quelli originali.

E compito dell'installatore verificare I'apparecchiatura dopo l'installazione nonostante
questa sia gia stata sottoposta regolarmente a prove dal costruttore.

Il costruttore declina ogni responsabilita per sinistri a cose o persone dovuti a manomissioni

delle apparecchiature da parte di personale non autorizzato o da carenze nella manutenzione.
eriparazione.

2. AVVERTENZE

SCOSSE ELETTRICHE

Rischio di scosse elettriche se non si osserva quanto prescritto.

PERICOLO

Rischio di lesioni personali e materiali se non si osserva quanto prescritto.

AVVERTENZA

Prima di installare e utilizzare questo prodotto leggere attentamente questo manuale nella sua totalita.
L'installazione e la manutenzione devono essere realizzate da personale qualificato e secondo le normative in
vigore. Il costruttore non & responsabile di danni causati per un uso improprio o proibito di questo dispositivo e
nemmeno di danni causati da una non corretta installazione e manutenzione dello stesso. Lutilizzo di pezzi
non originali, la manipolazione o I'uso improprio annulleranno la garanzia.

AVVERTENZA

Assicurarsi che la potenza del motore sia dentro i limiti del quadro.
Installare il dispositivo solo in ambienti adeguati al suo grado di protezione IP 65. Nel caso di operazioni dentro
il quadro utilizzare strumenti adeguati per evitare di danneggiare i morsetti.

PERICOLO

Prima direalizzare qualsiasi intervento assicurarsi che il quadro sia collegato all’alimentazione. Non compiere
nessuna operazione quando il quadro & aperto. Il dispositivo deve essere collegato a una messa a terra
efficiente.

Per fissare la carcassa utilizzare i fori appropriati presenti nel fondo per non danneggiare i componenti interni
e eliminare qualsiasi scarto di lavoro dentro il quadro.

Nel caso diintervento delle protezioni verificarne la causa prima del ripristino.
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3. ESEMPI APPLICATIVI

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi pratici delle applicazioni che € possibile realizzare con il
quadro DRY CONTROL PLUS.

MARCIA A SECCO COS¢ (1 INGRESSO)
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3. ESEMPI APPLICATIVI ITALIANO

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi pratici delle applicazioni che € possibile realizzare con il
quadro DRY CONTROL PLUS.

MARCIA A SECCO COS¢ (2 INGRESSI)

S

COM
MIM

LEGENDA COMPONENTI
[| Sondadilivello



4. SCHEMI DI COLLEGAMENTO

4.1 Schema di collegamento WCM1C18D100000
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4. SCHEMI DI COLLEGAMENTO ITALIANO

4.2 Schema di collegamento WCT1D16D100000
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5. PROGRAMMAZIONE

5.1 Programmazione rapida

PREMUTO PER PIU DI 1s

S| ESCE DAL SETUP E SI

SALVANO | PARAMETRI IN
MEMORIA

LA CENTRALINA HA ESEGUITO

IDIOMA
ESFAMOL U1.2

|L|
IN MODO CORRETTO LA | [ [RESET
- PROCEDURA DI

PE AUTOAPPRENDIMENTO

LANGLIE AUTORFPREMDIM. | __|
FRAMCAISE V1.3 COMPLETATO
ACCENSIONE

|

PAGE

LAMGLAGE IN QUESTA FASE LA L - —
EMBLISH U1.3 CENTRALINAAVWVIA PER A

m REGISTRANDO IN AUTOMA-

A v -TICO | PARAMETRI

CIRCA 30s IL MOTORE
LINGUA I -
ITALIAMO LS AUTOAPPREMHDIM. B

CF B.88 13.2A
7 T ]
1 B
1 4 3
SETUP PREMI " [ P LINGUA _|[peoe| ;| AUTORPPRENDIM.
PARG + MAH 18s v ITALIAMO L5 A EMTER PER IHIZIO
‘ POSSIBILI ANOMALIE IN FASE DI AUTOAPPRENDIMENTO‘
l l l l
ASSENZA CARICO COSFI<B.45 COSFI:1.868 CORRENTE MASSIMA
INSER. MAHLUAL. IMSER. MAMUAL. *—H
| | | |
IL COS MISURATO || IL COSe MISURATO LA CORRENTE
LA CENTRALINA RISULTA INFERIORE | | RISULTA SUPERIORE | | ASSORBITA SUPERA
NON RILEVANESSUN || g 45 (POSSIBILE A1.00 (ANOMALIA || LA SOGLIA MASSIMA
MOTORE COLLEGATO| | \ARCIA A SECCO) LETTURA COS¢) CONSENTITA

Premuto esce dal parametro

Premuto permette di entrare nel parametro selezionato
Premuto conferma il valore impostato

Serve a scorrere avanti le pagine del setup
Serve ad aumentare il valore di un parametro

Serve a scorrere indietro le pagine del setup
Serve a ridurre il valore di un parametro




5. PROGRAMMAZIONE ITALIANO

5.2 Programmazione avanzata

SERVE AD IMPOSTARE UN TEMPO DI ATTESA RIEMPIMENTO CHE
INTERVIENE OGNI VOLTA CHE LA CENTRALINA RILEVA UNA
CONDIZIONE DI MARCIAA SECCO

RANGE 1min + 99h 59min

ATTESA RIEMPIM.
Bh 1m

MAN SERVE A IMPOSTARE MANUALMENTE
A v IL VALORE DEL COS¢ SOTTO IL QUALE
LA POMPA VA IN MARCIAA SECCO
ATTESA RIEMPIM. SERVE AD IMPOSTARE IL RITARDO
- DELLINTERVENTO PER LA
D':F RANGE 0.04 +0.99 PROTEZIONE SULLA MARCIAA
SECCO
OFF ESCLUDE LATTESA
RIEMPIMENTO

RANGE 1 + 10s
COSFI MIMIMO
A \ 4 A v

ATTESA RIEMPIM, || N L ooty £ STt RITARDO MARCIA
AUTOMATICO IMPOSTATO MANUALMENTE ASECCO B
T 4 J T
ATTESA FEIEMPIM. | |Pace COSFI MIMIMO __|Pace RITARDO MARCIA | _ |pace
AUTOMATICO ! 2 AUT. B.E2 ! 2 ASECCO 8= !

1 1

LA CENTRALINA CALCOLA AUTOMATICAMENTE | | AUT. INDICA CHE IL VALORE
IL TEMPO DI ATTESA RIEMPIMENTO BASANDOSI DEL COSg¢ SI E IMPOSTATO
SULL'ACQUA PRESENTE NEL POZZO CON LAUTOAPPRENDIMENTO

NELLA MODALITA OFF LA
CENTRALINA ESCLUDE IL CONTROLLO
SUL COMANDO ESTERNO

T
COMANDO ESTERHO
OFF
MAN
A v

NELLA MODALITA 2 INGRESSI IL
COMANDO ESTERNO E:
OFF G.MIN E G.MAX CHIUSI (DISABILITA MOTORE)
ON G.MIN E G.MAX APERTI (ABILITA MOTORE)

T
COMAMDO ESTERMO
2 INGRESSI
MAN
A v
NELLA MODALITA 1 INGRESSO IL
COMANDO ESTERNO E:

OFF G.MIN APERTO (DISABILITA MOTORE)
ON G.MIN CHIUSO (ABILITA MOTORE)

T
COMAMDO ESTERND
1 IMGRESS0 | PAGE - PREMUTO SI VISUALIZZA LA RESTANTE PARTE DEI

PARAMETRI VEDI PAGINA 10
.
ENTER

1T

COMAMDO ESTERHO [-0] . | PREMUTO PER PIU DI 1s SI ESCE DAL SETUP E
1 INGRESSI RESET| =3 | 5| SALVANO | PARAMETRI IN MEMORIA




5. PROGRAMMAZIONE

5.2 Programmazione avanzata

SERVE AD IMPOSTARE
LO SQUILIBRIO DI CORRENTE
SULLE FASI

RANGE: OFF - 5% - 10% - 15%

A v

SQUILIBRIO FRST |

SERVE AD IMPOSTARE LA
CORRENTE MINIMA
DEL MOTORE

RANGE 0.5 + 15.0A (WCM1C18D100000)
RANGE 0.5 + 87.0A (WCT1D16D100000)

CORREMTE MINIMA |__
OFF

SERVE AD IMPOSTARE LA
CORRENTE MASSIMA DI
SOVRACCARICO DEL MOTORE

RANGE 0.5 + 18.0A (WCM1C18D100000)
RANGE 0.5 + 90.0A (WCT1D16D100000)

— [ Pree |

PAGE

MAN

A AUT. 1&.5R

A

1
OFF. ESCLUDE IL

AUT.  9.9A8

A

OFF

18%

A A CONTROLLO SULLA
CORREMTE MASSIMA CORRENTE MINIMA
MAN. 16.5A
PAGE
. e
MAN. INDICA CHE IL VALORE A v
DELLA CORRENTE MASSIMA SOUILIBRIO FASI
E STATO IMPOSTATO CORREMTE MIMIMA |_| —
MANUALMENTE AUT. 9.9A
]
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
T 4 T J T J
‘ CORRENTE MASSIMA ‘_ _)‘ CORRENTE MINIMA ‘_ _| SOUILIBRIO FASI

AUT. INDICA CHE IL VALORE DELLA
CORRENTE MASSIMA S| E IMPOSTATO
CON L'AUTOAPPRENDIMENTO

AUT. INDICA CHE IL VALORE DELLA
CORRENTE MINIMA S| E IMPOSTATO|
CON LAUTOAPPRENDIMENTO

| Pace

SERVE AD IMPOSTARE IL RITARDO
DELLINTERVENTO PER LA
PROTEZIONE SULLA CORRENTE

RANGE 1 + 8s

A v
4= _l

STABILE AVVIA IL MOTORE CON UN
IMPULSO SUL PULSANTE MAN;
ARRESTA IL MOTORE CON UN

IMPULSO SUL PULSANTE RESET

PULSANTE MAMUALE
STRBILE

INSTABILE AVVIA IL MOTORE
SOLO DURANTE LA PRESSIONE
SUL PULSANTE MAN

1
PULSANTE MANUALE| |
INSTRBILE

SERVE AD IMPOSTARE
L'ATTESA PRESENZA RETE

RANGE 1 + 30min

ATTESA PRESENZA |__
RFETE 1min
v

A

ATTESA PRESENZA |_|
RETE OFF

OFF ESCLUDE L'ATTESA ‘

PRESENZA RETE
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
T 0 T 0 *
RITARDO CORRENTE _ PULSANTE MANUALE _ [osce |y ATTESA PRESENZA |_
4z INSTABILE ywl * RETE OFF A




5. PROGRAMMAZIONE ITALIANO

OFF ESCLUDE IL CONTROLLO OFF ESCLUDE IL CONTROLLO
SULLA TENSIONE MINIMA SULLA TENSIONE MASSIMA
| |
TENSIONE MINIMA TENSIONE MASSIMA
OFF OFF
SERVE AD IMPOSTARE LA SERVE AD IMPOSTARE LA
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO TENSIONE DI FUNZIONAMENTO
MINIMA DEL MOTORE MASSIMA DEL MOTORE

RANGE 180 + 220V (WCM1C18D100000) RANGE 230 + 253V (WCM1C18D100000)
RANGE 340 + 380V (WCT1D16D100000) RANGE 400 + 440V (WCT1D16D100000)

PAGE m PAGE MAN
v

A

v
TENSIONE MIMIMA TENSIONE MASSIMA
2671 _| 253U _|

H

E

-
EN ENTER ENTER PREMUTO SI RITORNAALLA PRIMA
é S é SCHERMATA DEL SETUP;
VEDI CAPITOLO 5.1
N TENSIOME MIMIMA | - TEHSIOME MASSIMA
2arLt A 253U -
PREMUTO PER PIU DI 1s S| ESCE
DAL SETUP E SI SALVANO |
PARAMETRI IN MEMORIA
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6. FUNZIONAMENTO GENERALE DEL QUADRO

ACCENSIONE

/ QUADRO

QUESTA SCHERMATA VIENE VISUALIZZATA
SOLO SE LA FUNZIONE ATTESA RETE E ABILITATA
NEL MENU SETUP. PER ESCLUDERE IL TEMPO

1 DI ATTESA PREMERE RESET
T

SETUP PREMI J| ATTESA RETE 1m

FAG + MAH 18= " RESET PER ALWIO

SERVE AD AVVIARE
MANUALMENTE IL MOTORE
|
4EEL 12.2A
Cf 6.58 Bh
SOLO IN MODALITA PULSANTE -
MANUALE STABILE ESC v
J T
LA SEGUENTE SCHERMATA VISUALIZZA: LA SEGUENTE SCHERMATA VISUALIZZA: MOTORE STOP
- TENSIONE MISURATA - CORRENTE FASE R Cf 1.88 B.6A
- CORRENTE ASSORBITA - CORRENTE FASE S = = —l
- COS¢ RILEVATO - CORRENTE FASE T 0] T
- ORE DI FUNZIONAMENTO DEL MOTORE N.B.: SOLO VERSIONE TRIFASE
4EEL) 18.2A , CORRENTI R 12.2A | 5| MOTORE AUTOMAT. |_
CF B.29 @h A 51320 T 418.2A A Cf B.26 13.2A

”

PAGE

OFF: DISABILITAMOTORE
ON: ABILITA MOTORE

COMAMDO ESTERHO
VISUALIZZA IL TEMPO DI ATTESA o
RIEMPIMENTO RESTANTE
I SE LA CENTRALINA RILEVA
PAGE ATT. RIEMPIMEMTO UNA CONDIZIONE COMAMDO ESTERMO
—_— € | DI MARCIAA SECCO SARA &
AUUIO 1k 16m POSSIBILE VISUALIZZARE OFF
UNA QUARTA SCHERMATA
Premuto arresta il motore in funzione STOP _ 1] - . . .
. . AUT | | Premuto avvia il motore in funzione automatico
Premuto in presenza di un allarme lo resetta ENTER
Serve a scorrere le pagine [ wan | | Premuto in stato MOTORE STOP awvia il motore in
v funzione manuale
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7. RICERCA GUASTI E SOLUZIONI PROPOSTE ITALIANO

PROBLEMI COMUNI POSSIBILI CAUSE SOLUZIONI

Alimentare il quadro rispettando

Alimentazione di rete Off la tensione di ingresso

Il display non si accende Manopola del sezionatore su 0 Posizionare la manopola del sezionatore su 1

Collegare correttamente il cavetto flat

Cavetto flat all'interno del quadro scollegato dalla scheda madre al display

Corrente massima impostata sul setup | Impostare manualmente la corrente massima
inferiore a quella assorbita dal motore il 25% in piu del valore nominale

Allarme CORRENTE MASSIMA
Scollegare il motore ed accertarsi del

Motore bloccato o in avaria suo corretto funzionamento

COMANDO ESTERNO OFF . f Verificare la funzionalita del galleggiante
con vasca vuota Possibile guasto del galleggiante e se necessario sostituirlo

Allarme MANCANZA FASE M fase ini | d Assi i dell delle tre fasi
(WCT1D16D100000) ancanza fase in ingresso al quadro ssicurarsi della presenza delle tre fasi

Allarme FASI RST INVERSE
(WCT1D16D100000)

Invertire una delle tre fasi sul sezionatore

Errata sequenza fasi in ingresso
a 9 del quadro




8. DATA LOGGER

8.1 Data logger allarmi

Il data logger allarmi serve a visualizzare in ordine decrescente gli ultimi 20 allarmi salvati.
La centralina insieme all’allarme registra anche le ore di funzionamento del motore in cui é stato
generato.

ACCENSIONE
QUADRO

AL.1  MAX.UOLT.
255U 16k

PAGE MAN
A v

AL.2  MIM.CURR.
9.5R 15h

A v

0 -
P§ET+UEHPHE|§L|~§5 _ + e El_: 53F| M ELIZR"E‘RP'; — [l | premroperpuoiesiesoe o

8.2 Data logger eventi

Il data logger eventi serve a visualizzare in ordine decrescente le ultime 20 modifiche effettuate nel
setup relative alle protezioni del motore:

- Tensione minima e massima

- Corrente minima e massima

-Cos@ minimo

La centralina insieme all’evento registra anche le ore di funzionamento del motore in cui € stato
generato.

ACCENSIONE
QUADRO

EL.i8  MAX.JOLT.
OFF 16k

PAGE MAN
A v

ElL11  MAK. CURR.
MAM. 28.2A  25h

PAGE MAN
A v

SETUF FREMI <= MAN EV.1Z  MIM.CURR. _ [, [PremuTo PER PIO DI 1s I ESCE DAL
PAG + MAN 18s + ! 7 MAM. S26  28h "‘ DATA LOGGER

14



9. MESSAGGI DI ALLARME ITALIANO

DATA

LOGGER SCHERMATA

DESCRIZIONE

v

CORREMTE MASSIMA
FREMI RESET

Se la corrente assorbita dal motore supera quella impostata nel setup, la
centralina spegne il motore ed il display visualizza il seguente messaggio.

ALLARME
TEMSIOHE MIMIMA

Se la tensione di rete scende sotto la tensione minima e tale condizione
persiste per 5 secondi interviene 'allarme, il motore non viene piu alimentato
e sara possibile visualizzare il seguente messaggio. Se la tensione rientra
nel valore di range impostato e vi rimane per 60 secondi, la centraling
ripristina automaticamente I'allarme.

ALLARME
TEHSIOME MASSIMA

Se la tensione di rete supera la tensione massima e tale condizione persiste
per 0,5 secondi interviene I'allarme, il motore non viene pit alimentato e sarg
possibile visualizzare il seguente messaggio. Se la tensione rientra nel
valore di range impostato e vi rimane per 60 secondi, la centralina ripristina
automaticamente 'allarme.

ALLARME
MAMCANZA FRSE

Se la centralina rileva la mancanza di una delle tre fasi R,S, o T,
(WCT1D16D100000)il display visualizza il seguente messaggio.

ALLARME
FASI RST INVERSE

Qualora il senso del ciclo delle tensioni in ingresso R,S, o ,T|
(WCT1D16D100000) risulta invertito il display visualizza il seguente

NEIRIRER

SOUILIBRIO FRSI
PREMI RESET

Qualora la centralina rileva uno squilibrio in corrente delle le 3 fasi superiore
alla sogliaimpostata il display visualizza il seguente messaggio.

4

CORREMTE -- <E.5R
FPREMI RESET

Qualora la centralina rileva la corrente di assorbimento su una delle 3 fasi
R,SoT(WCT1D16D100000) inferiore a 0.5A il display visualizza il seguente
messaggio.

Tutti gli allarmi vengono ripristinati automaticamente ad eccezione della corrente massima che si

resetta premendo per 2 sil pulsante

ESE
ESC
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1. GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ENGLISH

Make sure power supply is protected up to standard depending on application. The power of the
motor has to be within the control panel's limits of use.

Install the control panel in an environment appropriate to its IP65 degree of protection. To fix the
enclosure, use the brackets for the boxes 03-04 and the special predispositions for the remaining
boxes. In order to fix the box, use the appropriate holes which are present or suggested on the
bottom. Pay particular attention to not touching or damaging any components while fixing the box.
Eliminate whatever metal and/or plastic impurity which could happen to fall inside the box (screws,
washers, dust...).

When connecting electric cables, follow the wiring diagrams.

When fixing the cables in the terminal board use tools of correct size to avoid damaging the metal
feed clamps and their sockets.

Before acting upon anything inside, disconnect power supply. Regulation procedures must be
carried out by qualified personnel. In case protections intervene verify the cause of the problem
before resetting.

If necessary substitute the various components only with those having the same characteristics and
components as the originals.

It is the installer' s duty to verify the device after the installation although it has already
undergone regular testing by the manufacturer.

The manufacturer is released from all responsibilities for accidents to things or people, which

derive from misuse of the devices by unauthorized personnel or from lack of maintenance
and repair.

ELECTRIC SHOCKS

Risk of electric shocks if not complied with the requirements.

DANGER

Risk of personal injury and property if not complied with the requirements.

WARNING

Before installing and using the product read this book in all its parts. Installation and maintenance must be
performed by qualified personnel in accordance with current regulations.

The manufacturer will not be held responsible for any damage caused by improper or prohibited use of this
control panel and is not responsible for any damages caused by an incorrect installation or maintenance of the
plant. The use of non-original spare parts, tempering orimproper use, make the product warranty null.

WARNING

Be sure that the power of the motor is within the control panel range.Install the control panel in an environment
appropriate toits IP 65 degree of protection.
To operate inside the control panel use tools of correct size to avoid damaging the sockets.

DANGER

Before any intervention ensure that the control panel is disconnected from the electricity supply.

Do not attempt operations when the control panel is open.The control panel must be connected to an efficient
earthing system.

In order to fix the box use the appropriate holes present on the bottom, don't damage internal components and
eliminate any working debris inside the box.

In the case of protections eliminate the cause of the malfunction before the restoration.

B> B PP
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3. APPLICATION EXAMPLES

Below are some practical examples of applications that can be implemented with the DRY
CONTROL PLUS control panel.

DRY RUNNING COS¢ (1 INPUT)

g
eeo0o0o0o0 L)

KLIXL

G.MM

COMPONENTS KEY
ﬁ’ Float switch for clean water

l Level probe



3. APPLICATION EXAMPLES ENGLISH

Below are some practical examples of applications that can be implemented with the DRY
CONTROL PLUS control panel.

DRY RUNNING COS¢ (2 INPUTS)

S

COM
MIM

COMPONENTS KEY
l Level probe
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4. WIRING DIAGRAMS

4.1 Wiring diagram WCM1C18D100000

%

lcomg]

Q-
MINZ| Q) [N

-------------- o

EXPANSION BOARD O O

o0 OB8

® ®
i I
OO0 |00

J;J; U VAW

MOTOR 1

EXTERNAL COMMAND 1 INPUT
FLOAT SWITCH OR PRESSURE SWITCH

=z
5
s
s
3
® O O ®
o)
MOTOR ° @ °
12[3 4 ® 0O 0®
EXTERNAL COMMAND 2 INPUTS
OO FILLING FUNCTION i i
[[G.MIN [G.MAXT L1 N
i § 3 POWER SUPPLY
T 230 Vac 50/60 Hz
ﬁ M
ﬁ MIN
COoM
~ ™
oO® _ 0O ®
- ]
= O 900
oO® O ®
= B = =
@ (4) @D (v3) O (M3)
0,8Nm 9,8 mm 0,5Nm 8,3 mm 0,5Nm
o ’ ’ ’ ’ ’ _
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4. WIRING DIAGRAMS ENGLISH

4.2 Wiring diagram WCT1D16D100000

4 )

EXPANSION BOARD @
E O

12 ]

NSNS -®® SIS

GVIN (GAXT ® ® RS T |:|
EELE 2 JT; % MOT1 SUPPLY

EXTERNAL COMMAND 1 INPUT

FLOAT SWITCH OR PRESSURE SWITCH
®pnp 0 1 ®
PR ® o
il o (O)is
O
2220 ® ® 8|
I'lTl Te
o > 2 L i i
12(3 4 11 L2 L3
EXTERNAL COMMAND 2 INPUTS POWER SUPPLY
QOO FILLING FUNCTION 400 Vac 50760 Hz
[ G.MIN [G.MAXT MOTOR
V2 [
o 519 <
O (]
ﬁ MAX
H MIN
CoM

7 N
0® ® 8 eyl
5 888 ® ]
Op il
og
0® ® ® 90 ®
T T 7o
%: Max 10 mm? §: Max 6 mm? { Max 2.5 mm?
P (m4) D (m4) © (M3)
<> = e
\_ 10 mm 0,8Nm 10 mm 2,5Nm 8,3 mm 0,5Nm )

21



5. PROGRAMMING

5.1 Fast programming

PRESSING IT FOR MORE THAN 1s

YOU GO OUT OF THE SETUP ¢
AND THE PARAMETERS

ARE STORED IN THE MEMORY

IDIOMA i
THE MOTHERBOARD HAS 0
ESPANOL V1.2 CORRECTLY PERFORMED —@
THE AUTO-LEARNING
AN PROCEDURE
A v T
LAMGLE AUTO-LERARMIMG | |
FRAMCAISE 1.2 COMPLETED
IGNITION PAGE MAN T
CONTROL PANEL A v IN THIS STAGE THE
LANGUAGE MOTHERBOARD STARTS — e
FOR APPROXIMATELY 30s A
e Lt L2 THE MOTOR RECORDING
v [ian] THE PARAMETERS
e — AUTOMATICALLY
LINGUR AUTO LI!FIRH 5k
ITALIAMO U123 - i
CF B.88 13.2R

m
z
E
3

ENTER

T

SETUP PREMI _ + 5 LINGUA _[pee] | AUTO-LERRNING
A v

FAG + MAM 16= ITALIAMO L2 A EMTER TO START

|AUT|
J

!

‘ POSSIBLE ANOMALIES DURING THE AUTO-LEARNING PHASE‘

l l ) l
MO LORD COSFI<B.45 COSFI»1.66 MAXIMUM CURREMT
ENTER MAMUALL'Y EMTER MANUALLY »--H

1 1 1 1

IT INDICATES THAT || IT INDICATES THAT

THE MOTHERBOARD THE ABSORBED
DOES NOT DETECT || THE COS¢ MEASURED||THE COS¢ MEASURED

IS LESS THAN 0.45 || IS MORE THAN 1.00 | CURRENT EXCEEDS
ANY CONNECTED THE MAXIMUM
MOTOR (POSSIBLE DRY (COSe READING | 5| oWED THRESHOLD
RUNNING) ANOMALY)

Pressed it allows to enter the selected parameter

Pressed it exits the parameter
P Pressed confirms the set value

It is used to scroll forward through the setup pages m It is used to scroll back through the setup pages
It is used to increase the value of a parameter v It is used to reduce the value of a parameter

22



5. PROGRAMMING ENGLISH

5.2 Advanced programming

IT IS USED TO SET A FILLING WAITING TIME WHICH
INTERVENES EVERY TIME THE MOTHERBOARD
DETECTS A DRY RUNNING CONDITION

RANGE 1min + 99h 59min

WAITING FILLIMG
Bh 1min

IT IS USED TO SET MANUALLY THE
A COSp VALUE UNDER WHICH

THE PUMP RUNS DRY

UIANGID _(PILLIIC) IT IS USED TO SET THE
OFF RANGE 0.04 +0.99 INTERVENTION DELAY FOR

1
DRY RUNNING PROTECTION
‘ OFF EXCLUDES THE ‘

WAITING FILLING RANGE 1 = 10s

A N V A

1
MAN. IT INDICATES THAT
WAITING FILLING | | THE COS@ VALUE HAS DR RUN DELAY
AUTOMATIC BEEN SET MANUALLY 8=

o

>
z
=5
Z2 —I
g
g

ENTER ENTER ENTER

T 0
WAITING FILLIMG | [rec],| MINIMUM COSFI | [sec].| DRY RUNDELAY | _[mor
AUTOMATIC ! 2 AuT. s ! 2 Bs !

1 1
THE MOTHERBOARD AUTOMATICALLY CALCULATES| AUT. INDICATES THAT THE
THE WAITING FILLING TIME IN FUNCTION OF THE COS¢ VALUE HAS BEEN
WATER PRESENT IN THE WELL SET WITH THE AUTO-LEARNING

IN OFF MODE THE MOTHERBOARD
EXCLUDES THE CONTROL ON
THE EXTERNAL COMMAND

T
EXTERNAL COMMAND
OFF
P MAN
A v
IN 2 INPUTS MODE THE EXTERNAL
COMMAND I[S:

OFF G.MIN AND G.MAX CLOSED (DISABLE MOTOR)
ON G.MIN AND G.MAX OPEN (ENABLE MOTOR)

T
EXTERNAL COMMAMND
2 INPUTS

v

IN 1 INPUT MODE THE EXTERNAL
COMMAND IS:
OFF G.MIN OPEN (DISABLE MOTOR)
ON G.MIN CLOSED (ENABLE MOTOR)

T
EXTERMAL COMMAML
1 IHPUT | I - PRESSED IT DISPLAYS THE REMAINING PART
OF THE PARAMETERS SEE PAGE 24

EXTERHAL COMMAND | 0 | PRESSING IT FOR MORE THAN 1s YOU GO OUT
1 THELT RESET|=> | OF THE SETUP AND THE PARAMETERS ARE
hﬁ STORED IN THE MEMORY




5. PROGRAMMING

5.2 Advanced programming

IT 1S USED TO SET THE
OVERLOAD MAXIMUM CURRENT
OF THE MOTOR

RANGE 0.5 + 18.0A (WCM1C18D100000)
RANGE 0.5 + 90.0A (WCT1D16D100000)

A

MAN

MAXIMUM CURREMT

MAM.  15.5A
|

MAN. INDICATES THAT THE
MAXIMUM CURRENT VALUE
HAS BEEN SET MANUALLY

e

ENTER

o

ENTER

N\
MAXIMUM CURREMT
AUT. 1&.5R

&
A
I

IT IS USED TO SET THE
MINIMUM CURRENT
OF THE MOTOR

RANGE 0.5 + 15.0A (WCM1C18D100000)
RANGE 0.5 + 87.0A (WCT1D16D100000)

MINIMUM CURRENT |__
OFF

|
OFF EXCLUDES THE
CONTROL ON THE
MINIMUM CURRENT

A v

MIMIMUM CURRENT |__|
AUT.  S.5AR

T 4
_[Fase], | MIMIMUM CURRENT
A AUT.  9.9A

Nh
A

AUT. INDICATES THAT THE VALUE
OF THE MAXIMUM CURRENT HAS

BEEN SET WITH THE AUTO-LEARNING

AUT. INDICATES THAT THE MINIMUM
CURRENT VALUE HAS BEEN SET
WITH THE AUTO-LEARNING

ITIS USED TO SET THE
CURRENTS UNBALANCED
ON THE PHASES

RANGE: OFF - 5% - 10% - 15%

MAN

A
FHASES UNBALANCE _
OFF

OFF IT EXCLUDES
THE PHASES UNBALANCE

A
PHRSES UNBALAMCE| _ |
18x

MAN

ur

ENTER

[

ENTER

T 4

16 H

FHRSES UHBHLHHEE‘ _

A

IT IS USED TO SET THE DELAY
OF THE INTERVENTION FOR THE
PROTECTION OF THE CURRENT

RANGE 1 + 8s

A

CURREMHT DELRAY _l
4z

MAN

STABLE STARTS THE MOTOR WITH
A PULSE ON THE MAN BUTTON;
STOPS THE MOTOR WITH A PULSE
ON THE RESET BUTTON

MAMUAL BUTTON | __
STRABLE

UNSTABLE STARTS THE
MOTOR ONLY WHEN THE
MAN BUTTON IS PRESSED

1
MAMUAL BUTTON | _ |
UNSTRELE

e
T d T d
CURRENT DELAY MANUAL EUTTON

ds

&
A

UMSTRELE

24

IT IS USED TO SET THE
MAINS SUPPLY WAITING

RANGE 1 + 30min

SUFPLY MAINS |__
WAITING 1
SUPPLY MAINS |_ |
WAITING OFF

MAINS SUPPLY WAITING

‘ OFF EXCLUDES THE ‘

SUPPLY MAINS
WAITING OFF

_ | pace

A




5. PROGRAMMING ENGLISH

OFF EXCLUDES THE CONTROL
ON THE MAXIMUM VOLTAGE

OFF EXCLUDES THE CONTROL
ON THE MINIMUM VOLTAGE
1

|
MINIMUM UDL TAGE MARIMUM UOLTRGE
OFF OFF

IT IS USED TO SET THE IT IS USED TO SET THE
MINIMUM OPERATING VOLTAGE MAXIMUM OPERATING VOLTAGE
OF THE MOTOR OF THE MOTOR

RANGE 180 + 220V (WCM1C18D100000) RANGE 230 + 253V (WCM1C18D100000)
RANGE 340 + 380V (WCT1D16D100000) RANGE 400 + 440V (WCT1D16D100000)

m @
v A v
MIMIMUM YOLTAGE MAXIMUM WOLTAGE

267U _| ZEaU

=
Elc
S

ENTER ENTER ENTER ER BY PRESSING IT YOU RETURN TO
1 d 1 d THE FIRST SETUP SCREEN;
A SEE CHAPTER 5.1
N MINIMUM UOLTAGE | _ - MARIMUM VOLTAGE
287 A 53U PRESSING IT FOR MORE THAN 1s

F#I’ YOU GO OUT OF THE SETUP AND
£SC THE PARAMETERS ARE STORED
IN THE MEMORY
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6. GENERAL FUNCTIONING OF THE CONTROL PANEL

IGNITION
CONTROL PANEL

THIS SCREEN IS DISPLAYED ONLY IF THE MAINS
SUPPLY WAITING FUNCTION IS ENABLED
IN THE SETUP MENU. TO EXCLUDE THE

¢ WAITING TIME PRESS RESET

T
SETUP PREMI MAIHS WAIT. 1im
PAG + MAM 16= FESET TO START

L 2

IT IS USED TO START
THE MOTOR MANUALLY

13.2AR

Bh
THE FOLLOWING SCREEN DISPLAYS: THE FOLLOWING SCREEN DISPLAYS:
- MEASURED VOLTAGE

R PHASE CURRENT STOP MOTOR
- ABSORBED CURRENT -'S PHASE CURRENT Cf 1.68 @87 _l
- COS@ DETECTED

- T PHASE CURRENT
- OPERATING HOURS OF THE MOTOR N.B.: ONLY THREE-PHASE VERSION

[ [
4001 12.2A | [rrec]_[CURRENT R 13.2A | [Fec| .| AUTOMATIC MOTOR |_
CF B.28 ah _’ S12.2A T 13.2A _’ CF @28 12.2A

ONLY IN STABLE MANUAL
BUTTON MODE

W

"N

PAGE

OFF: DISABLE MOTOR
ON: ENABLE MOTOR

EXTERMAL COMMAMD
IT DISPLAYS THE REMAINING oM
WAITING FILLING TIME

I IF THE MOTHERBOARD
PAGE WAITING FILLIMG DETECTS A DRY RUNNING PAGE EXTERHMAL COMMAHD
— &| CONDITION IT WILL BE i |—
u START 1h 16m POSSIBLE TO DISPLAY OFF
AFOURTH SCREEN

i ; |
Pressed _the motor goes in STOP fun(l:tlon AUT | | Pressed it starts the motor in automatic mode
Pressed in case of an alarm it resets it

Itis used to scroll through the pages Pressed in MOTOR STOP status it starts the motor
v

in manual mode
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7. TROUBLESHOOTING AND PROPOSED SOLUTIONS ENGLISH

FREQUENT PROBLEMS CAUSES OPERATION

Feed the control panel respecting

No supply the input voltage
Display off Switch set on 0 Set the switch on 1
The flat cable inside the control panel Connect the flat cable from the motherboard
is not connected to the display
Maximum current set on the setup less Set manually the maximum current the 25%
than that absorbed by the motor more than the nominal value

MAXIMUM CURRENT alarm
Disconnect the motor and be sure

Motor blocked or damaged it is working properly

EXTERNAL COMMAND OFF . . . Ceck the functionality of the float switch
with empty tank Possible failure of the float switch and of the cable and replace if necessary

LACK OF PHASE alarm

(WCT1D16D100000) Lack of phase incoming or outcoming Ensure the presence of the three phases

REVERSE RST PHASES alarm
(WCT1D16D100000)

Reverse one of the three phases

Wrong phases sequence input on the switch of the control panel
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8. DATA LOGGER

8.1 Alarm data logger

The alarm data logger is used to display the last 20 stored alarms in descending order.
The motherboard together with the alarm also records the motor operating hours in which it was
generated.

IGNITION
CONTROL PANEL

AL.1  MAX.UOLT.
255U 16k

PAGE MAN
A v

AL.2  MIM.CURR.
9.5R 15h

A v

SETUP PREMI | _ -L -PAGE AL.3 MAX.CURR. | _[-2_|_ [PRESSED FOR MORE THAN 1s, YOU GO
PAG +MAN 10s  @=a | e | 17.5A 28 "‘ OUT OF THE DATA LOGGER

8.2 Event data logger

The event data logger is used to display the last 20 changes made in the setup relating to the
motor protections in descending order:

- Minimum and maximum voltage

- Minimum and maximum current

- Minimum cos¢

The motherboard together with the event also records the motor operating hours in which it was
generated.

IGNITION
CONTROL PANEL

EV.18  MAX.UOLT.
OFF 18h

A v
EU.11  MAK. CURR.
MAH. 28.2A  25h

A v

SETUP PREMI  |_ |- EW.12  MIM.CURR. _|-C_|_ 'PRESSED FOR MORE THAN 1s, YOU GO
PAG + MAN 10s o . 82R 3oh o | T or T AT LoGGER
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9. ALARM MESSAGES

ENGLISH

DATA
LOGGER

v

SCREEN

MAKIMUNM CURRENT
FRESS RESET

DESCRIPTION

If the current absorbed by the motor exceeds that adjusted in the setup, the
motherboard will turn off the motor and the display will show the following
message.

ALARM
MIMIMUM LOLTARGE

If the supply voltage drops below the minimum voltage and this condition
persists for 5 seconds the alarm is activated, the motor is no longer powered
and you will see the following message. If the voltage is within the set range
and stays there for 60 seconds, the motherboard will automatically reset the
alarm.

ALARM
MAXIMUM VOLTAGE

If the supply voltage exceeds the maximum voltage and this condition
persists for 0.5 seconds the alarm is activated, the motor is no longer
powered and you will see the following message. If the voltage is within the
set range and stays there for 60 seconds, the motherboard will
automatically reset the alarm.

ALARM If the motherboard detects the absence of one of the three phases R, S, or T,
LACK OF PHASE (WCT1D16D100000), the display shows the following message.
ABLARM If the sense of the cycle of the input voltages R, S, o, T (WCT1D16D100000)

REU. EST FHASES

is inverted, the display will show the following message.

NN

FHRSES LUMBALANCE
FRESS RFESET

If the motherboard detects a current imbalance of the 3 phases higher than
the set threshold, the display will show the following message.

v

-- CURRENT <&.5A
FRESS RESET

If the motherboard detects the absorption current on one of the 3 phases R,
S, or T (WCT1D16D100000) less than 0,5A the display will show the
following message.

0]
All alarms are automatically reset except for the maximum current which is reset by pressing the
button for 2 seconds.



10. SMALTIMENTO DIVECCHIAPPARECCHIELETTRICIED ELETTRONICI

DISPOSAL OF ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che esso non pud essere trattato come rifiuto domestico.

Al contrario, dovra essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici,
mmm COMe ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centrilocali diriciclaggio, ecc...).
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per I'ambiente e
la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiutera a
conservare le risorse naturali. Per informazioni piu dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il
Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

This symbol on the product or its packaging indicates that it shall not be treated ashousehold waste. Instead, it shall
be handed over to the applicable collection point for therecycling of electrical and electronic equipment,

mmm SUChH as for example:
- sales points, in case you buy a new and similar product
- local collection points (waste collection centre, local recycling center eftc...).
By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequence for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handing of this product. The recycling of materials will
help to preserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city
office, your house hold waste disposal service or the shop where you purchased the product.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

DECLARATION OF CONFORMITY

Mac 3 S.p.a.
Via Maestri del Lavoro 25/27
500113 Campi Bisenzio (FI)
Dichiara che:

gliavviatoridiretti DRY CONTROL PLUS Monofase e Trifase

sono conformi ai requisiti di protezione in materia di sicurezza (bassa tensione) e di compatibilita elettromagnetica specifici
previsti dalle Direttive della Comunita Europea 2006/95/CEE del 16 Gennaio 2007, 2004/108/CE del 10 Novembre 2007,
93/68/CEE del 22 Luglio 1993. Conformita CEIEN61439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 DIN VDE 0113/EN60204-1/1EC 204-1.

Mac 3
Presidente
Dott. Mirian Ronchi

A=

Mac 3S.p.a.
Via Maestri del Lavoro 25/27
500113 Campi Bisenzio (Fl)

Declares that:
the Single-phase and Three-phase DRY CONTROL PLUS direct starters

comply with the specific protection prerequisites concerning both safety (low voltage) and the electromagnetic compatibility
provided for by the European Community laws 2006/95/CEE of 16th January 2007, 2004/108/CE of 10th November 2007,
93/68/CEE of 22th July 1993. Compliance CEI EN61439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 DIN VDE 0113/EN60204-1/IEC 204-1.

Mac 3
Presidente
Dott. Mirian Ronchi

A
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